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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: /4130 od 01.08.2025

Vlasnik materijala

Opstinska uprava Raska

Narucilac ispitivanja

Opstinska uprava Raska

Ad resa:l |Te|efon: - IFax: -

Osnov ispitivanja

Zahtev- ]

Naziv uzorka

Prirodna voda za pice zatvorena izvorista -

Tacka uzorkovanja/ Naselje i
adresa

Kaptirani izvor (lokalni vodovod) - ¢esma kod Zelezni¢ke stanice u Rudnici, - Raska

Metod uzorkovanja

SRPS EN ISO 5667-1:2022, SRPS EN ISO 5667 - 3:2018, SRPS EN ISO 5667-5:2008,
SRPS EN ISO 19458:2009 i Pravilnik o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za
laboratorijsku analizu vode za pice Sl. List br. 33/87, deo Il

Vrsta ispitivanja

Osnovni fizicko hemijski pregled vode"A" obim

Osnovni mikrobioloski pregled vode "A" obim

Stanje uzorka na prijemu [Odgovara
Transport uzorka U rashladnom uredaju
Temperatura pri transportu +5°C

Datum i vreme uzorkovanja

28.07.2025, 11:00 - 11:10

Uzorkovao Tehnigar Zavoda Savo MiloSevic
Datum prijema uzoraka 28.07.2025
Ispitivanja zavr§ena 01.08.2025

Napomena:

Izvestaj dostaviti:

%\NACELNIK CENTRA

MP ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGIJU
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Arhiva

Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se ocdnose samo na ispitivane uzorke
2. lzvedtaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo
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Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Izvestaj o ispitivanju broj: /4130
Datum prijema uzorka: 28.07.2025
Datum zavrsetka ispitivanja: 01.08.2025

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Prirodna voda za pi¢e zatvorena izvorista
Vrsta ispitivanja: Osnovni mikrobiolo$ki pregled vode "A" obim
Broj i oznaka uzorka: V/4130
Ispitivano po: PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PICE("SI. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i Sl.gl.
RS br. 28/2019)
Redni Parametar Jedinica | lzmerena Propisana vrednost - | Oznaka metode
broj Mere vrednost MDV
1 |Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija 1ml 30 100 Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 1.1
2 |Fekalne koliformne bakterije (MPN tehnika) 100 ml 6 Nije dozvoljeno prisustvo |Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 1.2.1/2.2
3 |Ukupan broj koliformnih bakterije (MPN tehnika) 100 mi 6 10 Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 1.2.1/2.1
4  |Sulfitoredukujuci sporogeni anaerobi (MPN tehnika) 100 mi <1 1 Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 5.1.1
5 |Pseudomonas aeruginosa (MPN tehnika) 100 ml <1 Nije dozvoljeno prisustvo |Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 6.1.1
6 |Fekalne streptokoke (MPN tehnika) 100 ml <1 Nije dozvoljeno prisustvo |Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 3.1.1
7  |Proteus vrste (MPN tehnika) 100 ml 1] Nije dozvoljeno prisustvo |Prir. 1) deo 2.a.1,
metoda 4.1

Napomena: |zmerena vrednost <1 ili @ zna&i odsustvo mikroorganizma u jedinici mere

Komentar rezultata:

Dobijene vrednosti ispitanih parametara nisu uskladene sa propisanim, Clan 3, takka 1, Lista1, zbog prisutnih ukupnih fekalnih
koliformnih bakterija (MPN), izolovano Escherichia coli
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Prir.1) = Voda za pi¢e — Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu
zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd 1990.
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Odeljenje za hemiju

Izvestaj o ispitivanju broj: /4130
Datum prijema uzorka: 28.07.2025
Datum zavretka ispitivanja: 29.07.2025

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Prirodna voda za piée zatvorena izvorigta
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizicko hemijski pregled vode"A" obim
Broj i oznaka uzorka: V/4130
Ispitivano po: Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. List SRJ", br. 42/98 , 44/99 i Slgl. RS br. 28/2019)
Redni Parametar Jedinica Mere | Izmer, vred * pros. m.n | Donja gr. | Gornja gr. Oznaka metode
broj vred. vred.
1 1) Temperatura °c 14,7 - - SRPS H. 21.106/1970
2 Miris i ukus Poen 0 - 0 P-IV-2* ; P-|y-3*
3 Boja ° Co-Pt skale 0 - 5 VMK 014*
4 pH vrednost - 7,940,137 6,8 8,5 SRPS EN ISO 10523:2016
5 Temp. vode pri merenju. pH °C 23,3 - - -
6 Mutnoéa NTU <0,15+0,020 - 5 P-IV-4/B
7 Utrosak KMnO4 mg/l 5,05+1,192 - 12 P-IV-9/a
8 Hleridi CI mg/l 17,142,370 - 250 SRPS ISO 9297/1
9 Amonijak NH3 mg/l <0,04+0,005 - 1,0 P-V-2/B
10 Nitriti NO2 mg/l <0,006+0,001 - 0,03 P-V-32A
11 Nitrati NO3 mg/l 4,710,335 - 50,0 P-V-31/C
12 Elektroprovodljivost uS/em na 20°C 558+26,226 - 2500 SRPS EN 27888:2009
13 Gvozde ukupno Fe mg/| <0,04+0,004 - 0,3 P-IV-17/C
14 Mangan Mn mg/| <0,01+0,001 - 0,05 VMK 041

1) Parametri izmereni na terenu
* Oznaka za neakreditovanu metodu

# Merna nesigurnost se izrazava kao prosirena merna nesigurnost sa 95% verovatnoce pokrivanja.
Primenjeno pravilo odlugivanja:

Izjava o usaglasenosti:

Dobijene vrednosti ispitanih akreditovanih parametara odgovaraju normama propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti
vode za pice (SI.List SRJ, br.42/98,44/99 i Sl.gl. RS br.28/2019), &lan 3 tagka 2,3,4 i 5 Pravilnika.
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STRUCNO MISLJENJE

Izvestaj o ispitivanju broj: /4130
Datum: 28.07.2025

Korisnik usluga Opstinska uprava Raska
Mesto Raska
Adresa

Na osnovu dobijenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak
vode za piée V/4130 je HIGIJENSKI NEISPRAVAN u odnosu na zahteve clana 3 tacka 1 Pravilnika o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI. List SRJ", br. 42/98 , 44/99 i Sl.gl. RS br. 28/2019) i savremenih
struénih saznanja zbog prisutnin ukupnih koliformnih bakterija fekalnog porekla,izolovano Escherichia coli.
Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdeno mikrobiologko odstupanje od propisanih vrednosti moze
ispoljiti $tetan uticaj na zdravlje.

Voda se ne preporucuje za pic¢e dok se ne dobiju zadovoljavajuci rezultati o higijenskoj ispravnosti u skladu
sa vazecim Pravilnikom.

Predlog mera:

Proveriti sanitarno-tehni¢ku ispravnost vodnog objekta, vodovodne mrezZe,kao i na samom toéeéem mestu
gde je konstatovana mikrobioloska neispravnost i otkloniti nedostatke.Kontinuiranu dezinfekciju vode vrsiti
tako da se koncentracija slobodnog rezidualnog hlora u mrezi kre¢e od 0.3 mg/L do 0.5 mg/L vode.Ponoviti
uzorak vode za analizu.

Prilog:
1. Izvestaj o ispitivanju
2. Rezultati ispitivanja
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